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Am Sommerberg 2e 79263 Simonswald

Bauherr:
Gemeinde Biederbach
Dorfstraße 18
79215 Biederbach

Baueingabeplanung

NORDEN

Bauvorhaben:
Teilabbruch und Neuaufbau der
Funktionsräume und der Eingangshalle
der bestehenden Mehrzweckhalle

Bauort:
Dorf-Dobelstraße 1
79215 Biederbach 
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 Decke, Heizung, 
 Lüftung: Neu 

 Technik 
 vorb.: Neu 

 Boden, Wand, Decke, 
 Beleuchtung: Neu 

SprossenwandSprossenwand

Mehrzweckhalle
NF= 405.00 m²

Bühne
NF= 74.00 m²

 max. Personenanzahl:      405m² x 2 = 810 Personen 
 Rettungswege:                  810/ 200 = 4.05m Türbreite gesamt 
 Wärme-/ Rauchabzug
 über Öffnungen im 
 oberen Drittel der Halle:    F= 405m² x 0.02 = 8.10m² (über Fenster) 

 Entrauchung über Oberlichter: vorh. F= 10m² 
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Fluchtweg

Sportgeräteraum
NF: 44.28 m²

Putzmittelraum
NF: 9.93 m²

 T30 - RS 

Heizraum
NF: 18.81 m²

Lager Bestuhlung/ Tische
(Umnutzung zum Foyerbereich möglich)
NF: 30.52 m²

T3
0

RS
T3

0
RS

Technik 2
NF: 4.90 m²

Sanitätsraum
NF: 5.49 m²

T3
0

RS
T3

0
RS

1.50

 Wickeltisch, 
 klappbar 

öffentl. WC, 
barrierefrei 
NF: 6.18 m²

T30
RS

Spülen

Kochen

Abst. 
Getränke
NF: 10.28 m²

Flur 
NF: 47.25 m²

Theke
NF: 11.64 m²

Küche
NF: 20.38 m²

Aufenthalt/ Schulung
NF: 65.52 m²
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Eingang/ Foyer
NF: 78.38 m²

Umkleide
NF: 4.56 m²

Dusche
NF: 5.15 m²

WC
NF: 4.56 m²

Duschen/Duschen/
Umkleide Herren
NF: 25.81 m²

Umkleide Damen
NF: 25.81 m²

WC Herren
NF: 20.61 m²

WC Damen
NF: 28.48 m²

 max. Personenanzahl:         66m² x 2 = 132 Personen 
 Rettungswege:                     132/ 200 = 0.66m Türbreite gesamt 
 Wärme-/ Rauchabzug
 über Öffnungen im oberen 
 Drittel der Eingangshalle:     F= 156m² x 0.02 = 3.12m² (über Fenster) 
 (angerechntete Fläche: 
 Eingang/ Foyer, Theke, Aufenthalt)
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 Entrauchung über Fenster: gepl. F= 3.50m² 
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Kindergarten
St. Martin

H/B = 594 / 841 (0.48m²)
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